
БЕЗОПАСНЫЙ 
БАРЬЕР

КОНТУР 
БЕЗОПАСНОЙ 

ЗОНЫ XP95

L1 И L2 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ 
К ПОЛЯРНОСТИ

L1 И L2 – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ВХОДНАЯ И ВЫХОДНАЯ 
КЛЕММЫ ПИТАНИЯ

УДАЛЕННЫЙ СВЕТОДИОД 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН 
МЕЖДУ КЛЕММАМИ +R И L2

Монтажная схема цепи извещателей XP95
Клемма заземления предусмотрена для облегчения 
установки. Она не требуется для работы головки 
извещателя и не предназначена для использования в 
качестве защитного заземления.

Полную техническую информацию смотрите в Инженерном руководстве к 
изделию компании Apollo.
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